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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата введения - ХХХХ ХХ ХХ  

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий документ «Рекомендации по повышению надежности 

систем теплоснабжения коммунального хозяйства» (далее - Рекомендации) 

предназначен для организации надежного и бесперебойного 

функционировазния систем теплоснабжения, а также при разработке 

организационно-распорядительных и внутренних нормативно-технических 

документов (внутренние инструкции, внутренние методические указания и 

т.п.), обеспечивающих ресурсосбережение при производстве и передаче 

тепловой энергии в соответствии с Закон Республики Казахстан «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности». 
 

2 Нормативные ссылки 

 

Для применения настоящих Рекомендаций необходимы следующие 

ссылочные нормативные документы: 

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV. 

МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети». 

Пособие к МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети». 

РД 34 РК.20.520-05 «Правила и нормы по защите трубопроводов 

тепловых сетей от электрохимической коррозии». 

РД 34 РК.20.522-05 «Типовая инструкция по периодическому 

техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в 

процессе эксплуатации». 

«Методика определения тепловых потерь в сетях». 

ВСН 37-86 (РД 34.20.405) «Правила приемки в эксплуатацию отдельных 

пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, 

объектов электрических и тепловых сетей». 

«Типовая инструкция по защите тепловых сетей от наружной коррозии», 

утвержденная приказом Агентства Республики Казахстан по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 января 2012 года, 

№4. 

ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения». 
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ГОСТ 27.410-87 «Надежность в технике. Методы контроля показателей 

надежности и планы контрольных испытаний на надежность». 

 
ПРИМЕЧАНИЕ При использовании настоящих Рекомендаций целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 

информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» 

по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

документ занесен (изменен), то при пользовании настоящих Рекомендаций следует 

руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 

отнесен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 

не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящих Рекомендациях применяются следующие термины и 

определения: 

3.1 Надежность систем теплоснабжения: свойство системы 

теплоснабжения выполнять заданные функции с сохранением заданных 

эксплуатационных показателей в течение принятого времени эксплуатации. 

Надежность систем теплоснабжения коммунального хозяйства определяется 

как бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой 

требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и 

окружающей среды. 

3.2 Готовность систем теплоснабжения: вероятность 

работоспособного состояния системы, в произвольный момент времени 

поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю 

температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых 

нормативами. 

3.3 Гидравлический удар: резкое изменение давления в жидкости в 

напорном трубопроводе, вызванное мгновенным изменением скорости его 

течения. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Рекомендации направлены на обеспечение надежного 

функционирования систем теплоснабжения. 

4.2 Надежность систем теплоснабжения обеспечивается путем 

реализации ресурсосберегающих мероприятий, выбором основного 

технологического оборудования с учетом показателей безотказности, 

ремонтопригодности, срока службы и сохраняемости технологических 

режимов. 
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